
（３）水質管理目標設定項目

番号 項目 目標値（ｍｇ／ｌ）番号 項目 目標値（ｍｇ／ｌ）

1 アンチモンおよびその化合物 0.02 19 遊離炭酸 20

2 ウランおよびその化合物 0.002（暫定） 20 １，１，１－トリクロロエタン 0.3

3 ニッケルおよびその化合物 0.02 21 メチル－ｔ－ブチルエーテル 0.02

5 １．２－ジクロロエチタン 0.004 22 有機物（過マンガン酸カリウム消費量） 3

8 トルエン 0.4 23 臭気強度（ＴＯＮ） 3

9 フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） 0.08 27 腐食性（ランゲリア指数） -1～0

10 亜塩素酸 0.6 28 従属栄養細菌 2000cfu（暫定）

12 二酸化塩素 0.6 29 1.1-ジクロロエチレン 0.1

13 ジクロロアセトニトル 0.01（暫定） 30 アルミニウム及びその化合物 0.1

14 抱水クロラール 0.02（暫定）

16 残留塩素 1

（４）指標菌

番号 項目名 検査頻度

1 大腸菌 月１回以上

2 嫌気性芽胞菌（ウエルシュ菌芽胞） 月１回以上

-17-

15 農薬類
総農薬方式で
1をこえないこと


